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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการสรางเครื่องมือทดลองตนแบบระบบทําความเย็นแบบ
ดูดซับ แบบขั้นตอนเดียว ซ่ึงสารทํางานที่ใช คือ สารละลายลิเธียมโบรไมด/น้ํา โดยที่สารทําความเย็น 
คือ น้ํา และสารดูดซับ คือ ลิเธียมโบรไมด ซ่ึงเครื่องมือทดลองตองประกอบไปดวยอุปกรณหลัก 4 สวน 
คือ อุปกรณแยกสารทําความเย็น (Generator)  อุปกรณควบแนน (Condenser)  อุปกรณทําระเหย 
(Evaporator) และอุปกรณดูดซับ (Absorber) ซ่ึงชุดทดลองนี้ตองสามารถชวยใหนักศึกษาปริญญา
ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได
เขาใจถึงการทํางานจริงของระบบทําความเย็นแบบดูดซับ นอกเหนือจากทฤษฎีในตําราเรียน และ
สามารถนําไปประยุกตใชตอไปในอนาคตได ซ่ึงในการสรางเครื่องมือทดลองตนแบบระบบทํา
ความเย็นแบบดูดซับ ในการทดลองที่ความเขมขนสูง คือ ชวงของสารละลายลิเธียมโบรไมดที่ไหล
ออกจากอุปกรณแยกสารทําความเย็นไปยังอุปกรณดูดซับใชความเขมขนของสารละลายลิเธียมโบร
ไมดเทากับ 20% LiBr และที่ความเขมขนต่ํา คือ ชวงของสารละลายลิเธียมโบรไมดที่ไหลออกจาก
อุปกรณดูดซับไปยังอุปกรณแยกสารทําความเย็นใชความเขมขนของสารละลายลิเธียมโบรไมด
เทากับ 15% LiBr ซ่ึงดานความดันสูง คือ ความดันที่อุปกรณแยกสารทําความเย็น และอุปกรณ
ควบแนนเทากับ 72 kPa และที่ดานความดันต่ํา คือ ความดันที่อุปกรณทําระเหย และอุปกรณดูดซับ 
เทากับ 5.34 kPa ซ่ึงดานความดันต่ําเปนความดันต่ําที่สุดที่ปมสุญญากาศสามารถทําได ซ่ึงจากการ
ทดลองพบวาความสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของเครื่องมือทดลองตนแบบระบบทํา
ความเย็นแบบดูดซับที่ไดจัดสรางขึ้นโดยเฉลี่ยเทากับ 0.55 ตามสภาวะการทดลองดังกลาว 
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ABSORPTION REFRIGEATION/LITHIUM BROMIDE 

 

 This thesis present study and building a prototype apparatus of single stage 

effect of absorption refrigeration system. A machine is using lithium bromide 

solution, which using water as refrigerant and lithium bromide as absorbent. The 4 

main components are Generator, Condenser, Evaporator and Absorber. A prototype 

apparatus of absorption refrigeration system is used for undergraduate students 

program of mechanical engineering, Suranaree University of Technology study and 

understand of real operation. For experimental study, the operational condition strong 

solution is 20% LiBr and weak solution is 15% LiBr. For high pressure at generator 

and condenser is 72 kPa and low pressure at evaporator and absorber is 5.34 kPa 

which low pressure operate at vacuum pump could generate this pressure. From 

experimental show that the average Coefficient of Performance (COP) is 0.55 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 
A  = พื้นที ่

pC  = คาความรอนจาํเพาะที่ความดันคงที ่
COP  = สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเยน็ 

iD  = เสนผานศูนยกลางภายในทอ 

oD  = เสนผานศูนยกลางภายนอกทอ 
F  = สัมประสิทธิ์ความถูกตอง 

iF  = คาความสกปรกของผิวดานในทอ 

oF  = คาความสกปรกของผิวดานนอกทอ 
g  = อัตราเรงเนื่องจากคาแรงโนมถวงของโลก 

fh  = เอนทัลปของของเหลวอิ่มตวั 

fgh  = ความรอนแฝงของการควบแนน 

gh  = เอนทัลปของไออิ่มตัว 

ih  = สัมประสิทธิ์การถายโอนความรอนสําหรับการไหลดานในทอ 

oh  = สัมประสิทธิ์การถายโอนความรอนสําหรับการไหลดานนอกทอ 

shH  = เอนทัลปไอรอนยวดยิ่ง 
k  = สภาพนําความรอนของวัสด ุ

lk  = สภาพนําความรอนของน้ํา 
L  = ความยาวทอ 
m&  = อัตราการไหลโดยมวล 
Nu  = Nusselt Number 
P  = ความดัน 
Pr  = Prandtl Number 
Q&  = อัตราการถายเทความรอน 

aQ&  = อัตราการถายเทความรอนทีอ่อกจากอุปกรณดูดซับ 

cQ&  = อัตราการถายเทความรอนทีอ่อกจากอุปกรณควบแนน 

eQ&  = อัตราการถายเทความรอนทีใ่หกับอุปกรณทําระเหย 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (ตอ) 
 

gQ&  = อัตราการถายเทความรอนทีใ่หกับอุปกรณแยกสารทําความเย็น 
ReD  = Reynolds Number 
T  = อุณหภูม ิ

wT  = อุณหภูมิที่ผนงัทอ 

vT  = อุณหภูมิของไอน้ํา 
U  = สัมประสิทธิ์การถายโอนความรอนทั้งหมด 

mV  = คาความเร็วเฉลี่ย 
X  = ความเขมขนของลิเธียมโบรไมดในสารละลายลิเธียมโบรไมด 
ρ  = ความหนาแนน 

lρ  = ความหนาแนนของน้ํา 

vρ  = ความหนาแนนของไอน้ํา 
v  = ปริมาตรจําเพาะ 
μ  = คาความหนดืสัมบูรณ 
w  = งานที่ใหกับปม 

lnTΔ  = Log mean temperature 
LTΔ  = ความแตกตางของอุณหภูมิของของเหลวรอนและเย็นทีท่างออก 

OTΔ  = ความแตกตางของอุณหภูมิของของเหลวรอนและเย็นทีท่างเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




